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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA

Resolucion

NuUmero: RESOL-2025-833-APN-DIRECTORIC#ENARGAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 31 de Octubre de 2025

Referencia: EX-2019-105159628- -APN-GGNV#ENARGAS - CONSULTA PUBLICA ACTUALIZACION
NAG 420 (2022)

VISTO el Expediente N° EX-2019-105159628- -APN-GGNV#ENARGAS, la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), su
Decreto Reglamentario N° 1738/92, la Norma NAG 420 y la Resolucion N° RESOL-2024-467-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS;

CONSIDERANDO,

Que los antecedentes de la medida propiciada se encuentran detallados en € Informe N° 1F-2025-111524656-
APN- GIYN#ENARGAS del 7 de octubre de 2025, elaborado por las Gerencias de Innovacion y Normalizacion y
de Gas Natural Vehicular, y que se encuentra incorporado al Expediente de la referencia, a cual nos remitimos
por razones de brevedad.

Que, respecto a proyecto puesto a Consulta Publica, dichas Gerencias sostuvieron que e “(...) proposito de la
actualizacion propuesta es optimizar los procesos y procedimientos para la ampliacion de la habilitacion de las
Estaciones de Carga (en adelante EC) para vehicul os de transporte pesado, incorporando requisitos simplificados
y metodologias modernas, alinedndose con estandares internacionales, de manera de promover la competitividad
delaindustria’.

Que asimismo, "Todo lo ali actuado se tramitd en e Expediente N.° EX-2019-105159628- -APN-
GGNVH#ENARGAS, en e que se encuentran vinculados e Informe Técnico N.° IF-2021-121407401-APN-
GDYGNV#ENARGAS, del 14 de diciembre de 2021, que propone la puesta en Consulta Pablica de un proyecto
de norma para definir los “Requisitos de habilitacion para el abastecimiento de GNV a Vehiculos de Transporte
de Pasgjeros y de Cargd’. Ademés, la correspondiente resolucion de puesta en Consulta Publica (RESOL-2021-
496-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, del 16 de diciembre de 2021) y la resolucién de aprobacion del
documento final (RESOL-2022-456-APN-DIRECTORIO#ENARGAS), mediante la cua se aprobd la norma
NAG-420".

Que en virtud de las solicitudes efectuadas por la Asociacion Estaciones de Servicio de la Republica Argentina
(AES); la Confederacién de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Republica Argentina



(CECHA); la Asociacion de Operadores de Y PF (AQY PF); la Asociacién Mendocina de Empresarios de Nafta y
Afines (AMENA) y la Federacion Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), mediante la
Resolucion N° RESOL-2023-179-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, del 25 de abril de 2023, se dispuso en su
articulo 1° disponer una prorroga de NOVENTA (90) dias habiles contados a partir de la fecha establecida en €l
articulo 2° de la Resolucién de origen.

Que, posteriormente, mediante la Resolucion N° RESOL -2023-449-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, del 13 de
septiembre de 2023, se otorgd un plazo de NOVENTA (90) dias habiles mas, contados a partir del vencimiento
del plazo establecido en la primera extension otorgada.

Que surge del mencionado del informe técnico que “El 19 de septiembre de 2023, CECHA present6 la Actuacion
N.° 1F-2023-110696840-APN-SD#ENARGAS, mediante la cua solicitdé una adicion a documento normativo,
proponiendo que no se requiriera la ampliacion de la habilitacion establecida mediante la norma NAG-420, toda
vez que las EC “urbanas’ hubieran sido habilitadas conforme a la norma NAG-418 “Reglamentacién para las
estaciones de carga’ y de acuerdo con lo establecido en la Resolucion ENARGAS N.° 2629/2002 relativa a los
“... mecanismos de fiscalizacion y calidad y seguridad parala habilitacion de Estaciones de Carga...”.

Que indico el informe aludido que, luego de correr traslado a las Distribuidoras de la propuesta de CECHA y
analizar sus opiniones, “se determinG que correspondia dar curso a la elaboracion de una Adenda de la norma
NAG-420, y siguiendo con e debido procedimiento, mediante la Resolucion N.°© RESOL-2024-24-
APNDIRECTORIC#ENARGAS, del 23 de enero de 2024, se dispuso la puesta en Consulta Publica del proyecto
de Adenda.” Y agreg6 que “Con relacion ala entrada en vigencia, se dispuso en su articulo N.° 2, degjar sin efecto
el plazo de la prorroga establecida mediante la Resoluciéon N.° RESOL-2023-449-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS, del 13 de septiembre de 2023, hasta tanto el ENARGAS se manifestara sobre €l
resultado de la Consulta Plblica de la mencionada Adenda En consecuencia, mediante la Resolucion N.°
RESOL-2024-467-APN-DIRECTORIO# ENARGAS, del 22 de agosto de 2024, se aprobd la Adenda N.° 1 de la
norma NAG-420, que modifica el “Alcance’ delanormaeincluye & Anexo I, referente alos “ Requisitos para €l
abastecimiento de GNV a Vehiculos de Transporte cuyo largo no supere los DIEZ (10) metros’, entre otros
puntos. Asimismo, se establecié que, a partir de los NOVENTA (90) dias corridos, contados desde |la fecha de la
publicacion en el B.O.R.A., las EC solo podrén abastecer a Vehiculos de Transporte del largo maximo para e
cual se encuentren habilitadas, de acuerdo con la normativa.”

Que, luego de la aprobacion de la Norma NAG-420 y la Adenda N° 1, se recibieron comentarios, inquietudes y
sugerencias, motivo por el cual se realizaron varias reuniones, de las que dan cuenta las minutas obrantes en el
Expediente N° EX-2024-112291946- -APN-GGNV#ENARGAS.

Que también se destacd que “mediante el Informe Técnico N.° |F-2024-119487091-APN-GGNV#ENARGAS,
del 31 de octubre de 2024, se dio formal tratamiento a los Puntos 7.2.2 y 7.2.8 de la norma NAG-420, con las
siguientes consideraciones: a) Con € fin de cumplir con el Punto 7.2.8 de la norma NAG-420, en |o referente ala
habilitacion municipal requerida, este Organismo considera que podra aceptarse la ya expedida oportunamente y
gue se encuentre vigente, junto con la presentacion de una Declaracion Jurada suscripta por €l titular de laEC y
por el representante técnico de la EC, mediante la cual se manifieste que esta cumple con los requisitos
establecidos para abastecer GNC a los vehiculos de transporte pesado y de pasajeros, contemplados en el Punto
4.9 de la citada norma. b) Sobre lo establecido en €l Punto 6.1.: “Entraday salida de la Estacion de Carga’, en €
Punto 6.7.1.1. y de acuerdo con lo que especifica la Direccion Nacional de Vialidad en la nota N.° NO-2023-
120194177- APNOY M#DNV, resultaria suficiente el permiso emitido oportunamente, dado que los permisos que
se otorgan para e uso de la zona de camino por parte de terceros —que, en este caso, se refieren a los accesos a



las EC— no caducan y se considerarian validos y suficientes, siempre gque la geometria de |os accesos no se vea
modificada. En aquellos casos en que el interesado hubiera tramitado un nuevo permiso, conforme a lo indicado
por la citada nota de la DNV, y hubiese obtenido una Habilitacion Provisoria, esta debe ser presentada junto con
una Declaracién Jurada suscripta por € titular de la Estacién de Cargay el representante técnico de dicha EC.”

Que, en ese orden de ideas, con fecha 11 de noviembre de 2024 se cursaron notas a las Distribuidoras para
difundir e contenido del Informe Técnico N° |F-2024-119487091-APN-GGNV#ENARGAS, del 31 de octubre
de 2024.

Que, por otra parte, € Informe Técnico N° IF-2025-111524656-APN-GIY N#ENARGAS del 7 de octubre de
2025 indico que “En € marco de la implementacion de la Norma, y mediante el Informe Técnico N.° |F-2024-
1268570006-APNGGNV#ENARGAS, se expusieron para su consideracion los fundamentos para definir €l largo
del vehiculo a partir del cual la EC deberia tramitar la ampliacién de habilitacidn, con el objeto de abastecer de
GNV aVehiculos de Transporte pesado, en € marco del Punto 4.9 de la norma NAG-420.”

Que, en ese sentido, se remitieron notas a las Distribuidoras indicando que “para el movimiento vehicular en la
playa de maniobras- contemplala circulacion para un automovil -a) coche tipo- de 5,79m de largo, seindica a esa
Distribuidora que seran consideradas para la ampliacién de la habilitacion de las Estacion de Carga, en el marco
de laNorma NAG-420 y su Adenda N°1, aguellas Estaciones de Carga que pretendan abastecer a vehiculos cuyo
largo sea superior a 5,79m”. Lo expuesto, fundamentado sobre la base de lo dispuesto en la norma NAG-
418/1992 “Reglamentacion para Estacion de Carga para GNC”, que, entre otras cuestiones, reglamenta la
distribucion y las dimensiones de la isla de surtidores, y fija las pautas para el movimiento vehicular en la playa
de maniobras, establece entre sus gréficos radios de giro y €l largo de un automévil “coche tipo” de CINCO CON
SETENTA Y NUEVE (5,79) metros'.

Que, a continuacion, €l informe hizo referencia a sugerencias y opiniones de distintos sujetos del sistemade GNC
respecto de las “ Distancias de seguridad, altura de techos e islas multicombustibles’.

Que, tal informe técnico también se refirié a propuestas de distinto tipo, entre otras, las siguientes: solicitudes de
revision de la atura minima de techos (de 5,00 m a 4,50 m), basadas en la normativa via vigente (Decreto
779/95), incorporacion de islas multicombustible, conforme a estudios de seguridad (HAZID, HAZOP, ATEX) y
normativa internacional 1SO 16923:2018, establecimiento de un nuevo largo de referencia para Vehiculos de
Transporte, considerando los 5,79 m como & umbral para requerir la ampliacion de habilitacion, segun criterios
de maniobrabilidad, y de revisiéon de los requerimientos de sefidizacion y autorizaciones viales a fin de
simplificar los tramites en los casos en que no exista modificacion de la geometria de accesos.

Que otro elemento a tener en cuenta es que se observo la necesidad de articulacion entre las Normas NAG-418 y
la NAG-420, en tanto “Se reconocio que muchas EC habilitadas bajo la norma NAG-418 poseian un marco de
seguridad efectivo. Por ello, la actualizacion de la norma NAG-420 incorpora criterios de transicion técnica
razonables, evitando superposiciones normativas y permitiendo una armonizacién entre ambas disposiciones.”

Que, por otra parte, € informe técnico destaca que €l contenido del Anexo Il, incorporado oportunamente
mediante la Adenda N.° 1 a la Norma NAG-420, se integra a cuerpo principal de la presente actualizacion y
queda, por lo tanto, eliminado como apartado independiente. La integracion se realiza identificando los Vehiculos
de Transporte (VT) segun su longitud, por lo que se establece la siguiente clasificacion técnica: VT de gran porte:
longitud superior a 10 metros, VT de porte medio: longitud mayor a 5,79 metros y hasta 10 metros, VT de hasta
5,79 metros: sin necesidad de ampliacion de habilitacion ni restricciones adicionales para su abastecimiento y



operatividad.

Que, asimismo, cabe hacer referencia a las propuestas realizadas por la Gerencia de Desempefio y Economia del
Organismo, plasmada en e Memorandum N° ME-2025-102748764-APN-GDY E#ENARGAS, que se hayan
reproducidas también en € Informe técnico N° IF-2025-111524656-APN-GIYN#ENARGAS, indicando los
requisitos asegurativos correspondientes, sugiriendo para ello lo siguiente: “Pdliza de Responsabilidad Civil: la
EC deberaredlizar, afin de readecuar la Pdliza vigente o a renovar, una nueva “evaluacion del riesgo” teniendo
en cuenta las caracteristicas especificas de los Vehiculos de Transporte a manipular en e predio, € mayor
volumen de metros cubicos anuales a consumir por la estacion y los andlisis cuantitativos de riesgos
correspondientes a los Anexos B y C, cuando corresponda. Conforme € resultado de la misma, se modificarén
coberturas 0 sumas aseguradas, 0 ambas, segun cada caso particular. Péliza de Caucién: 1a EC debera contratar un
seguro de caucion que garantice el cumplimiento y permanencia de cada uno de los requisitos durante el periodo
de la habilitacion. Ambas pdlizas deberdn cumplir con los requisitos y las pautas establecidas en la normativa
vigente.”

Que, finalmente, concluye la Gerencia mencionadaque “se estima oportuno someter a Consulta Publica,
conforme a las normas vigentes y previa intervencion de la Gerencia de Asuntos Legales, e Proyecto de una
nueva norma NAG-420 “Requisitos para la ampliaciéon de habilitacion para la carga a vehiculos de transporte
pesado” (IF-2025-109031757-APN-GIYN#ENARGAS) que, como archivo embebido, se adjunta a presente
informe técnico.” Y agregan que corresponderia “invitar para expresar sus opinionesy sugerencias respecto de lo
propuesto a Las Licenciatarias de Distribucién; Licenciatarias de Transporte; Almacenadores inscriptos en el
RAGNar; CECHA; YPF SA.; AOYPF, AMENA; AES; y a publico en general, por un plazo de TREINTA (30)
dias hébiles administrativos, contados a partir de la fecha de publicacion en el Boletin Oficia de la Republica
Argentina, del acto administrativo que oportunamente apruebe la Consulta Piblica del Proyecto en tratamiento.”

Que, corresponde tener en cuenta que, entre los objetivos que deben ser gecutados y controlados por € Ente
Nacional Regulador del Gas, conforme surge del articulo 2° de laLey N° 24.076, se encuentra el de incentivar la
eficienciaen e transporte, almacenamiento, distribucion y uso del gas natural.

Que por otra parte, se destaca que, entre las funciones y facultades establecidas en € articulo 51 de la Ley N°
24.076, e Organismo Regulador se encuentra facultado para “dictar reglamentos a los cuales deberan ajustarse
todos los sujetos de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medicion y
facturacion de los consumos, de control y uso de medidores de interrupcion y reconexion de los suministros, de
escape de gas, de acceso a inmuebles de terceros, calidad del gas'y odorizacion. En materia de seguridad, calidad
y odorizacion su competencia abarcatambién a gas natural comprimido”.

Que, asimismo, cabe resaltar que, €l inciso r) del Articulo 51 delaLey N° 24.076 (T.O. 2025) establece que este
Organismo debera “ asegurar la publicidad de |as decisiones que adopte, incluyendo |os antecedentes en base alos
cuales fueron adoptadas las mismas’.

Que es dable destacar que, la participacion de los sujetos interesados y del publico en general, contribuye a dotar
de mayor eficacia a procedimiento, permitiendo evaluar las modificaciones concretas a ser introducidas en la
normativa.

Que, en efecto, la Elaboracion Participativa de Normas tiene por objeto la habilitacion de un espacio institucional
para la expresion de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y modificaciones
normativas afin de actualizar el marco regulatorio de gas.



Que, es asi que, la consulta publica es un instrumento arraigado institucionalmente en e Organismo, siendo
vastos |os beneficios que trae dicha consulta para un posterior dictado del acto administrativo.

Que e Servicio Juridico Permanente hatomado la intervencion que por derecho corresponde.

Que, por Ultimo, cabe mencionar que por € Articulo 1° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025
(B.O. 07/07/2025) se constituyé el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD,
creado por el Articulo 161 de la Ley N° 27.742, el que deberd comenzar a funcionar dentro de los CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos desde su publicacion en el Boletin Oficia de la Republica Argentina, paralo cual
debera estar debidamente conformado su Directorio. Sin perjuicio de ello, conforme su Articulo 19, hasta tanto se
apruebe su estructura orgénica “...mantendran su vigencia las actuales unidades organizativas del ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS(...) y las responsabilidades, competencias y funciones asignadas en €l
marco lega y reglamentario vigente, a fin de mantener el adecuado funcionamiento operativo del Ente
regulador”.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en
virtud de los dispuesto Articulo 51, incisos b) y r) de laLey N° 24.076 (T.O. 2025), los Decretos DNU N° 55/23,
N° 1023/24 y N° 370/25, el Decreto N° 452/25 y la Resolucion N° RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

Por ello,
EL INTERVENTOR
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Disponer la puesta en consulta publica de la NAG-420 “Requisitos para la ampliacion de
habilitacion para la carga a vehiculos de transporte pesado” que como Anexo |F-2025-109031757-APN-
GIYN#ENARGAS forma parte del presente acto.

ARTICULO 2°: Establecer que la publicacion de la presente constituye una especia invitacion a las
Licenciatarias de Distribucion de Gas Natural; Licenciatarias de Transporte de Gas Natural; Almacenadores
inscriptos en e RAGNar (Registro de Almacenaje de Gas Natural de la Republica Argentina); Asociacion
Estaciones de Servicio de la Republica Argentina (AES); la Confederacion de Entidades del Comercio de
Hidrocarburos y Afines de la Republica Argentina (CECHA); la Asociacion de Operadores de Y PF (AOYPF); la
Asociacién Mendocina de Empresarios de Naftay Afines (AMENA) y la Federacion Argentina de Expendedores
de Naftadel Interior (FAENI) YPF S.A.; y al publico en general, aexpresar sus opinionesy propuestas, respecto
del ANEXO (IF-2025-109031757-APN-GI Y N#ENARGAS) que forma parte de la presente.

ARTICULO 3°: Establecer un plazo de TREINTA (30) dias hébiles administrativos contados a partir de la
publicacion de la presente en e BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a fin de que los
interesados efectien formalmente sus comentarios y observaciones, 10s que, sin perjuicio de ser analizados, no
tendran carécter vinculante para esta Autoridad Regulatoria.

ARTICULO 4°: Se hace saber que e Expediente N° EX-2019-105159628- -APN-GGNV#ENARGAS se
encuentra a disposicion para su consulta en la Sede Central del ENARGAS, sita en Suipacha N° 636 de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, y en sus Delegaciones.



ARTICULO 5°: Establecer que la presente Resolucion se publicara en la seccion "Elaboracion participativa de
normas' del sitio web del ENARGAS, por e plazo indicado en el ARTICULO 3° de la presente, desde el dia de
su publicacion en el Boletin Oficial de la Republica Argentina.

ARTICULO 6°: Comunicar, publicar, registrar, dar ala DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
cumplido, archivar.

Digitally signed by CASARES Carlos Alberto Maria
Date: 2025.10.31 12:41:41 ART

Location: Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Carlos Alberto Maria Casares
Interventor

Directorio

Ente Nacional Regulador del Gas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.31 12:41:43 -03:00
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G ENARGAS

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS E N CO N S U LTA P U B |_ | CA
PROLOGO

La presente norma NAG-420 Afo 2025 titulada “Requisitos para la ampliacion de la
habilitacion para la carga a vehiculos de transporte pesado” reemplaza a la norma NAG-
420 —2022— “Requisitos de habilitacion para el abastecimiento de GNV a Vehiculos
de Transporte de Pasajeros y de Carga”, y constituye el marco para las Estaciones de
Carga (en adelante EC) que quieran suministrar Gas Natural para ser utilizado como
combustible en Vehiculos de Transporte de pasajeros y de carga.

La ampliacion de habilitacion prevista permite habilitar a las EC para abastecer GNC a
Vehiculos de Transporte (VT) de gran porte (mas de DIEZ (10) metros de longitud) o
de porte medio (menos de DIEZ (10) metros), siempre mayores a los CINCO CON
SETENTA Y NUEVE (5,79) metros. Para vehiculos de menos de CINCO CON
SETENTA'Y NUEVE (5,79) metros, no es necesaria la ampliacion de habilitacién.

Esta Norma determina los procedimientos administrativos y las condiciones técnicas
minimas para acceder a la ampliacidén de la habilitacién.

La factibilidad de estas ampliaciones esta destinada exclusivamente a actuales o
futuras Estaciones de Carga que se encuentren habilitadas bajo la norma NAG-418.

En este documento, se especifica, entre otros, el procedimiento para la ampliacién de
la habilitacion, de acuerdo con los siguientes topicos:

¢ Los documentos generales y particulares que se deben presentar, segun
la longitud del vehiculo para el cual se va a habilitar.

e EI rol del habilitador, quien evalua y aprueba la documentacion
presentada.

e Cuando y como se deben adecuar las instalaciones (en caso de que asi
se requiera).

e Lainspeccion final para la aprobacion.

e El otorgamiento de la ampliacion de la habilitacién.

Asimismo, se determinan las consideraciones generales para las EC, previstas en el
Anexo A; las consideraciones particulares respecto de las distancias de seguridad, las
alturas de los techos y las islas multicombustibles, previstas en el Anexo B; y las
consideraciones particulares respecto de las presiones de trabajo en estaciones
cautivas, Anexo C.

Toda sugerencia de revision puede ser enviada al ENARGAS completando el
formulario que se encuentra al final del presente documento.

NAG-420
Afo 2025
IF-2025-109031757-APN-GI Y N#ENARGAS

3

Pégina 3 de 25





G ENARGAS

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS E N CO N S U LTA P U B |_ | CA

1 OBJETO

La presente norma establece las pautas y los requisitos para la ampliacion de la
habilitacion de actuales o futuras Estaciones de Carga que se encuentren habilitadas
bajo la norma NAG-418, y resoluciones concordantes o modificatorias, de manera que
operen en forma segura el abastecimiento de gas natural a vehiculos destinados al
transporte de pasajeros y de carga de mas de CINCO CON SETENTA Y NUEVE (5,79)
metros de longitud.

2 ALCANCE

Esta norma se aplica a las actuales o futuras Estaciones de Carga de GNV para que
puedan abastecer vehiculos de transporte de carga y de pasajeros, de longitud superior
a CINCO CON SETENTAY NUEVE (5,79) metros (demas denominaciones aplicables),
a sus Representantes Técnicos (en adelante, RT) y a los correspondientes habilitadores
de esas estaciones de carga.

3 DEFINICIONES

A los efectos del presente documento, se deben adoptar las definiciones establecidas
en la norma NAG-418 y se incorporan las siguientes:

Area de Estacionamiento: Espacio destinado a estacionar el VT o a desacoplar y
acoplar la unidad tractora o camién simple para la cual se pretende ampliar la
habilitacion de la EC.

Estacion de Carga (en adelante, EC): Instalacion habilitada para el suministro de Gas
Natural a ser utilizado como combustible vehicular, de acuerdo con los requerimientos
de la legislacion vigente.

Estaciones Cautivas: Estaciones de Carga de GNC disefiadas y dedicadas para
abastecer flotas de vehiculos de una misma empresa o institucion sin atencién al
publico.

Gas Natural Vehicular (en adelante, GNV): Combustible utilizado para la propulsién
de los Vehiculos de Transporte de Pasajeros y de Carga (VT), compuesto de forma
preponderante por metano, suministrado en estado gaseoso y almacenado a bordo bajo
la forma de Gas Natural Comprimido (GNC).

Habilitador: Licenciataria de Transporte, Licenciataria de Distribucion, Almacenador,
en los términos de la Ley, o cualquier otro sujeto autorizado en los términos de la Ley
N.° 17.319 (o la que en un futuro la reemplace), que habilita las instalaciones de una
determinada Estacion de Carga para GNC como paso previo a prestarle servicio de
abastecimiento de gas natural.
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Radio de Giro: Magnitud que describe la capacidad de un determinado VT para girar
sin interferencias.

Vehiculo de Transporte de Pasajeros y de Carga (en adelante, VT): Unidad
automotriz destinada al servicio de transporte de pasajeros y de carga, propulsada
mediante el uso de gas natural como combustible, que responde a las variantes
establecidas por la Ley N.° 24.449 y demas normativa y resoluciones del Ministerio de
Transporte de la Nacién y Vialidad Nacional.

Vehiculo de Transporte de gran porte: Vehiculo de Transporte de Pasajeros y de
Carga de mas de DIEZ (10) metros de longitud (como referencia, se consideran
vehiculos de mas de NOVECIENTOS (900) litros de capacidad de almacenamiento de
combustible a bordo).

Vehiculo de Transporte de porte medio: Vehiculo de Transporte de Pasajeros y de
Carga de entre CINCO CON SETENTA Y NUEVE (5,79) metros y DIEZ (10) metros de
longitud (como referencia, se consideran vehiculos de menos de NOVECIENTOS (900)
litros de capacidad de almacenamiento de combustible a bordo).

Vias de Circulacion Interna para Vehiculo de Transporte: Corredores que
comunican la via publica con el carril de carga, tanto para el ingreso como para el
egreso de la Estacion de Carga (EC), y, eventualmente, con el area de estacionamiento.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para el cumplimiento de la presente norma NAG-420 (Afio 2025), deben tomarse como
referencia las siguientes normas y reglamentaciones, sus modificatorias, o las que en
el futuro el ENARGAS determine; no siendo su detalle taxativo ni limitativo.

Norma NAG-418 (1992) Reglamentacion para Estaciones de Carga para GNC.

Norma NAG-451 (2019) Procedimiento para la habilitacion de vehiculos importados,
propulsados mediante el uso de gas natural.

Norma NAG-452 (2021) Habilitacion de vehiculos para transporte, producidos en
Territorio Nacional y propulsados mediante gas natural.

Resolucion ENARGAS N.° 1-0281/08.

ISO 16923 — Estaciones de servicio de gas natural — Estaciones de GNC para
repostar vehiculos.

UNE-CE IEC 60079 — Atmosferas explosivas.

NAG-420
Afo 2025
IF-2025-109031757-APN-GI Y N#ENARGAS

5

Pégina5 de 25





ENARGAS

# ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS E N CO N S U LTA P U B |_ | CA

5 ESQUEMA DEL PROCESO DE HABILITACION

EC-RT HABILITADOR

Presentacion por nota

adjuntando: seguros; Notificacion de NO 10 dias habiles

conformidades

pdliza de
responsabilidad civil;
proyecto de seguridad

Documentacion

analizada y
aprobada

Adecuacion de las

q : Notificacidn de
instalaciones

aprobacién 10 dias habiles

Notificacién de
disposicion para la
inspeccion 10dias hdbiles

Otorgamiento de la ampliacion de
habilitacién

6 PASOS GENERALES PARA AMPLIAR LA HABILITACION

Para gestionar la ampliacion de la habilitacion, la EC debe presentar ante el habilitador
una solicitud firmada por su RT (quien es el responsable por toda la gestién) en la que
solicita la ampliacion de la habilitacion.

6.1 SOLICITUD

La nota mediante la cual se solicite la habilitacion debe estar acompanada de la
documentacion general y especifica, en caso de corresponder (Ver Punto 7).

Es posible solicitar la ampliacion de la habilitacion ya existente para la carga de un VT
de hasta DIEZ (10) metros de longitud (Porte Medio) o para un VT mas de DIEZ (10)
metros de longitud (Gran Porte).
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6.2 EVALUACION

El habilitador debe expedirse acerca de la evaluacion realizada sobre la documentacién
que ha sido presentada en un plazo maximo de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha en que se haya completado la documentacion requerida.

6.3 NOTIFICACION POR PARTE DEL HABILITADOR A LA EC

En caso de encontrar en la documentacion presentada por el solicitante no
conformidades, observaciones, necesidades de ampliacion y/o modificacion de la
informacion, el habilitador debe informar al RT dentro de los DIEZ (10) dias habiles
administrativos contados desde su presentacion, y este debe realizar nuevamente las
presentaciones requeridas.

En caso de que toda la documentacion cumpla los requisitos establecidos en la
normativa vigente, el habilitador informara a la EC que puede proceder a la adecuacion
de las instalaciones.

6.4 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES — CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS

Una vez que el habilitador notifique a la EC solicitante que ha cumplido la totalidad de
los requisitos, esta debe adecuar las instalaciones, conforme a la documentacion
presentada sobre la ampliacion solicitada.

Al finalizar las tareas de adecuacion, el RT debe notificar al habilitador para que este
proceda a la inspeccion final.

6.5 INSPECCION

Terminadas las adecuaciones y los requerimientos técnicos, dentro de los DIEZ (10)
dias habiles, el habilitador debe inspeccionar la EC solicitante con el objeto de constatar
la correspondencia de la documentacion presentada con las instalaciones existentes.

6.6 OTORGAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA HABILITACION

Una vez cumplido lo establecido en los puntos anteriores, el sujeto habilitador debe
otorgar el Certificado de Ampliacion de Habilitacion.
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A continuacion, se describiran los Puntos 6.1 al 6.6 de forma detallada, especificando
los pasos necesarios para llevar a cabo cada uno, incluyendo informacién adicional,
los tiempos y los recursos que se complementaran en el Anexo A.

7 DOCUMENTACION PARA PRESENTAR EN LA SOLICITUD

Para gestionar la ampliacién de la habilitacion, la EC debe presentar ante el habilitador
correspondiente una nota de solicitud, la cual debe estar firmada por su RT o
Instalador, debidamente autorizado por la EC para ello, quien es el responsable por
toda la gestion.

La mencionada nota debe estar acompafada por la documentacion que a
continuacion se detalla:

7.1 DOCUMENTACION GENERAL

REQUISITOS ASEGURATIVOS

Péliza de Responsabilidad Civil: la EC debe realizar, a fin de readecuar la Pdliza
vigente o a renovar, una nueva “evaluacion del riesgo” teniendo en cuenta las
caracteristicas especificas de los Vehiculos de Transporte a manipular en el predio,
el mayor volumen de metros cubicos anuales a consumir por la estacion y los analisis
cuantitativos de riesgos correspondientes a los Anexos B y C, cuando corresponda.
Conforme el resultado de la misma, se modificaran coberturas o sumas aseguradas,
0 ambas, segun cada caso particular.

Pdliza de Caucidén: la EC debe contratar un seguro de caucion que garantice el
cumplimiento y permanencia de cada uno de los requisitos durante el periodo de la
habilitacion.

Ambas polizas deben cumplir con los requisitos y las pautas establecidas en la
normativa vigente.
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7.1.1 El Proyecto de Seguridad, conforme a lo dispuesto en la norma NAG-418 y la
Resolucion ENARGAS N.° 1-281/08, efectuado por su RT o Instalador, y el
Profesional especialista en Higiene y Seguridad, que tome en consideracion las
capacidades de almacenamiento a bordo de los VT a abastecer.

El Profesional especialista en Higiene y Seguridad, y el RT o Instalador tienen
a su cargo la evaluacion continua de la vigencia y operatividad del “Proyecto
de Seguridad”; de los eventuales cambios en los riesgos, debido a la
modificacion o adecuacioén en las instalaciones; y de las medidas preventivas
de mitigacion de incidentes relacionados con el abastecimiento de GNV a los
VT.

El personal de la EC debe recibir capacitacion para la operaciéon normal y en
materia de contingencias que requieran su accionar ante posibles incidentes.

Las constancias de las capacitaciones indicadas en el parrafo anterior deben
quedar asentadas en el Libro de Novedades de la EC.

7.1.2 Procedimientos para la circulaciéon y el abastecimiento de los VT.

7.1.3 EI Domicilio constituido de la EC y de su RT, o Instalador, a los efectos de recibir
las notificaciones emitidas por el sujeto habilitador y, de corresponder, por el
ENARGAS, relacionadas con la solicitud efectuada.

7.2 DOCUMENTACION ESPECIFICA

7.21 Las EC que requieran solicitar ampliacion de la habilitacion para el
abastecimiento a VT mayores de DIEZ (10) metros de largo deben, ademas,
presentar la siguiente documentacion:

7.2.1.1 Nota en la que se indique el largo maximo de los VT para los que solicita la
ampliacion de la habilitacion.

7.2.1.2 Plano de implantacion y de vias de circulacién interna para los VT, en el que
se indique lo siguiente: carril de carga; limites de las vias de circulacién interna
para los VT, area de estacionamiento (en caso de disponer); radios de giro;
espacio barrido por el VT durante su carga y trayectoria; sendas de circulacion
peatonal; y areas de espera de los ocupantes. La documentacion debe ser
presentada en formato fisico y digital. Todas las distancias y las trayectorias
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que desarrollara el VT para abastecimiento y desplazamiento en condiciones
seguras deberan ser sustentadas a través de un software tipo AUTO TURN
y/o AUTO CAD o similar.

7.2.1.3 Planos de ubicacion y especificacion de carteleria, sefalizaciones y
demarcaciones horizontales avalados por el RT y/o Profesional especialista
en Higiene y Seguridad, que indiquen limites de carriles y sentidos de
circulacion.

7.2.1.4 Planos con la ubicacion y especificacion de extintores avalados por el RT y/o
Profesional especialista en Higiene y Seguridad, de acuerdo con lo
establecido en el “Proyecto de Seguridad”.

7.2.1.5 Memoria descriptiva del disefio, los planos y la Especificaciéon Técnica de la
proteccion contra impactos de la isla de surtidor.

7.2.1.6 Nota firmada por el RT en la que manifieste que procedera con las
adecuaciones requeridas, adjuntando la documentacion correspondiente.
Debe ser suscripta, ademas, por el propietario, apoderado o representante
legal de la estacion en cuestion.

7.2.2 Para solicitar la habilitacion para Estaciones de Carga habilitadas mediante la
Norma GE-N1-118.

Solo para Estaciones de Carga (EC) habilitadas mediante la Norma GE-N1-
118 del afo 1984, debe presentarse, ademas, un informe técnico avalado por
su RT, en el que consten las verificaciones de los radios de giro; las
dimensiones de las vias de circulacién interna para VT y del carril de carga.
El informe debe determinar que los referidos VT puedan ser abastecidos en
forma segura y que puedan desplazarse por su interior mediante maniobras
simples, directas y sin interferir con sus limites ni con la via publica ni con la
circulaciéon eventual de otros vehiculos.

8 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES — REQUISITOS PARTICULARES
PARA LA AMPLIACION DE LA HABILITACION

Una vez que el habilitador notifica a la EC solicitante sobre la conformidad de los
puntos anteriores, se debe iniciar la adecuaciéon de las instalaciones, conforme a lo
establecido en la documentacion presentada en la Solicitud.

Finalizadas las obras, se debe notificar al habilitador cuando la EC se encuentre en
condiciones de que se efectue la inspeccion de las adecuaciones.
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8.1 Se debe demarcar con lineas en el suelo del carril de carga la longitud maxima
del VT a abastecer.

8.2 Se debe instalar la carteleria conforme a lo establecido en el Anexo A.

8.3 Para VT de mas de DIEZ (10) metros, la isla del surtidor debe contar con
protecciones mecanicas en ambas cabeceras que resistan el impacto que
pudiera provocar un VT que circule a una velocidad de CINCO (5) km/h con su
carga maxima o a DIEZ (10) km/h sin carga (VER ANEXO A).

9 INSPECCION

Dentro de un plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la
fecha de notificacion efectuada por la EC solicitante, el sujeto habilitador debe
inspeccionar la EC, con el objeto de constatar la correspondencia de la documentacion
presentada con las instalaciones.

La inspeccion referida debe constar en un acta especial labrada al efecto y debe
quedar registrada por el sujeto habilitador en el Libro de Novedades de la EC
solicitante, rubricado y foliado conforme a las normas. Dicha acta debe ser suscripta
por el Inspector del sujeto habilitador y por el RT o Instalador de la EC autorizado para
el tramite y la adecuacion.

10 OTORGAMIENTO DE LA AMPLIACION DE LA HABILITACION

Una vez cumplidos los puntos anteriores sin observaciones, y dentro de los DIEZ (10)
dias habiles posteriores a la inspeccion, el sujeto habilitador debe:

10.1 Notificar a la EC solicitante si se ha cumplido satisfactoriamente lo establecido
en la presente norma.

10.2 En caso de corresponder, entregar a la EC solicitante un ejemplar de los planos
aprobados conforme a la obra, para ser puestos a disposicion de futuras
auditorias o controles a la EC.

10.3 Otorgar el Certificado de Ampliacién de la Habilitacion en funcién del Largo
maximo del VT que se podra abastecer

10.4 Registrar en el RIC la condicion de EC reconocida para el abastecimiento de VT,
especificandola en funcién de las codificaciones y configuraciones de los VT.
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11 REGIMEN DE AUDITORIA Y CONTROL

Sera de aplicacion el Régimen de Auditoria de Control y Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolucion ENARGAS N.° 2629/02 o la que en el futuro la
reemplace, resoluciones modificatorias y concordantes.
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ANEXO A — CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA AMPLIACION DE
LA HABILITACION DE ESTACIONES DE CARGA PARA ABASTECER A
VEHICULOS DE TRANSPORTE

A. 1. VIAS DE CIRCULACION INTERNA PARA VT

Deben ser lo suficientemente amplias para que los VT puedan desplazarse por su
interior mediante maniobras simples, directas y sin interferir con sus limites.

Los limites de las vias de circulacién interna para los VT deben ser de modo tal que
la representacion de la superficie total barrida por la trayectoria del VT no los interfiera.
Las vias de circulacion interna utilizadas para la salida de los VT deben considerarse
como medios de escape ante eventuales emergencias.

A. 2. RADIO DE GIRO MiNIMO

El radio de giro minimo debe ser tal que el VT pueda quedar posicionado dentro del
carril de carga asignado, de manera de no obstaculizar la operacion de abastecimiento
de GNV. Por lo menos, la unidad tractora o camién simple debe quedar estacionado
en forma paralela al eje de la isla de carga.

En caso de que el resto del VT interfiriera la circulacion de otros vehiculos hacia otros
carrilies de carga, para poder efectuar su abastecimiento, se debe impedir
temporalmente la utilizacion de dichos carriles mediante el Procedimiento de
Abastecimiento correspondiente, avalado por el RT. En ningun caso, dicha
interferencia debe impedir el egreso de otros vehiculos de su correspondiente carril
de carga.

A. 3. CARRIL DE CARGA

— El carril de carga debe tener la longitud necesaria para favorecer el normal
ingreso de los VT, para los cuales se pretende ampliar la habilitacion.

— Cuando el VT posea la habilitacion para su abastecimiento de GNV a través de
DOS (2) dispositivos de acople con la EC, pueden utilizarse los DOS (2)
simultaneamente, siempre que el Procedimiento de Abastecimiento
correspondiente, avalado por el RT, contemple dicha operatoria.

— La EC debe contar con el espacio suficiente, segun las dimensiones del VT para
el cual se pretende ampliar la habilitacion, de forma que este pueda ingresar y
posicionarse para su abastecimiento, sin interferencia con senderos, veredas de
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circulacion peatonal ni con los limites de las vias de circulacion interna para VT
ni con la via publica.

— En ningun caso, una interferencia, como consecuencia del posicionamiento del
VT en un carril de carga, puede impedir el egreso de otros vehiculos ubicados en
otros carriles de carga o en espera.

— La superficie de las vias de circulacion internas para VT deben ser lisas,
mantenerse en buen estado de conservacion y cumplir con lo establecido en la
norma NAG-418, en el Capitulo “REQUISITOS PARA IMPLANTACION E
INSTALACIONES”, punto 2 -3 “DISENOS PARA PLAYAS DE MANIOBRAS DE
BOCAS DE EXPENDIO PARA CARGA DE GNC”, apartado b1).

A. 4. AREA DE ESTACIONAMIENTO

— Identificar los lugares para realizar maniobras de enganche y desenganche de las
unidades tractoras, en el caso de que la EC cuente con un Area destinada para
tal fin.

— El area de estacionamiento debe ubicarse fuera de las zonas de riesgo y no
interferir con los carriles de entrada, carga y salida, ni con vias de circulaciéon
interna.

— El area de estacionamiento no debe invadir el espacio urbano interior o pulmon
de manzana, si no existe expresamente una autorizacién y/o habilitacion
municipal que lo permita.

— EIl area de estacionamiento debe disponer de una superficie plana, en buen
estado de conservacion, debidamente delimitada y sefalizada.

— Las unidades tractoras o camiones simples, una vez efectuado el desenganche
de sus remolques, deben proceder al abastecimiento de GNV cumpliendo la
circulacion normal prevista para tal operatoria.

— EI VT debe poder acceder y egresar al/del area de estacionamiento mediante
maniobras simples, directas, preferentemente, en forma inmediata desde y hacia
la via publica.

— Las eventuales esperas del VT para acceder al area de estacionamiento no deben
interferir la operatoria de la EC ni el uso de la via publica circundante.

— La EC debe contar con un carro extintor de polvo quimico con capacidad de
SETENTA (70) kilogramos, ubicado en el area de estacionamiento

A.5. CARTELERIA

La EC debe contar con carteleria cuyas especificaciones y caracteristicas cumplan
con las siguientes pautas:

NAG-420
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EN CONSULTA PUBLICA

-Los carteles deben ser de material ignifugo resistente a las condiciones
ambientales, de acuerdo con el lugar donde se encuentren ubicados.

-Todos los carteles deben tener el disefio impreso en una sola cara.

-Colores: Amarillo: Pantone 803 C / Negro: Pantone Neutral Black C.

-Tipografia: Helvética Medium.

A.5.1.

Tipografia
Helvética Medium

INGRESO A LA ESTACION DE CARGA

GNV

et | VEHICULOS DE

Altura letra T
7 cm

Altura letra T ]
9 cm

TRANSPORTE

SN

___________________ Largo maximo
de ingreso
al carril de carga

Norma NAG-420
o

1,5m

1m
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A.5.2. VELOCIDAD MAXIMA

Tipografia ( h
Helvética Medium NV
VEHICULOS DE
TRANSPORTE
0,80 m
_ J
0,50 m
A.5.3. SENALIZACION DEL CARRIL DE CARGA
s N ~ e ~N T

€ = €& GNP
G NV G NV CARRIL DE CARGA

CARRIL DE CARGA | | CARRIL DE CARGA AUTORIZADO PARA
AUTORIZADO AUTORIZADO VEHICULOS DE
PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE
DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE
Largo maximo
Largo maximo Largo maximo | | XX,XXm
Xx,xx m XX,XX m I Norma NAG-420
\_ Norma NAG-420 J \_ Norma NAG-420 J k J \
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A.5.4. SENALIZACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO

Tipografia '§ '

GNV
VEHICULOS
DE TRANSPORTE

|
N ]

| ESTACIONAMIENTO

| Morma NAG-420
i y

im

La carteleria debe colocarse, como minimo, en las ubicaciones previstas en los
siguientes puntos:

En el ingreso a la EC, proximo al carril de entrada, debe instalarse un cartel (A.5.1) a
una altura claramente visible para el conductor, con la indicacion del largo maximo de
ingreso al carril de carga de los VT para los cuales se pretende ampliar la habilitacion.
Su borde inferior debe contar con una altura minima de 1,30 m y maxima de 1,50 m,
respecto de la superficie del referido carril.

Durante la maniobra de ingreso a la EC, el conductor debe poder ver claramente un
cartel indicador de la velocidad maxima de circulacion de DIEZ (10) Km/hora (A.5.2).

En la isla de surtidor, debe instalarse un cartel indicador con las siguientes leyendas:
“Carril de Carga autorizado para Vehiculos de Transporte” y “Largo Maximo XX, XX
m”, dato que debe coincidir con el correspondiente a la ampliacion de la habilitacion
otorgada.

El area de estacionamiento debe contar con un cartel que indique al conductor el lugar
destinado al desacople y acople de la unidad tractora o del camion simple, para
aquellos casos en que fuera necesaria dicha operacion.

NAG-420
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A. 6. SENALIZACIONES

La EC debe disponer de una sefalizacion adecuada, plana y horizontal, demarcada
sobre el piso, que indique los limites de los carriles; el sentido de circulacion del VT y
su area de detencioén en el carril de carga.

En caso de contar con Procedimientos para el abastecimiento que traigan aparejados
un impedimento temporario, para utilizar algun carril de carga, la EC debe tener conos
de sefializacién portatiles y/o carteleria mévil, que debe/n ubicarse estratégicamente
a fin de indicar a otros conductores tal impedimento temporal.

A. 7. PROTECCION DE LA ISLA DEL SURTIDOR CONTRA
IMPACTOS

Para estaciones que solicitan la habilitacién para vehiculos de gran porte, la isla del
surtidor debe contar con proteccidn mecanica en su cabecera delantera, capaz de
resistir el impacto que pudiera provocar un VT que circule a una velocidad de CINCO
(5) km/h con su maxima carga o a DIEZ (10) km/h sin carga.

La proteccion mecanica no debe tener una altura inferior a la altura maxima de los
paragolpes de los VT, para los cuales se pretende ampliar la habilitacién.

A. 8. PROCEDIMIENTOS PARA LA CIRCULACION Y EL
ABASTECIMIENTO

Cada EC debe contar con el procedimiento para la circulacion del VT y su
abastecimiento; debe estar firmado por el RT, aprobado por el habilitador, y su
version vigente debe estar registrada en el Libro de Novedades de la EC. Dicho
procedimiento debe establecer, como minimo, los siguientes puntos:

— Alcance, con la longitud de los VT admisibles, para los cuales la EC esta
habilitada a abastecer.

— Plano de acceso a la EC del VT (de mayor longitud habilitada).
— Procedimiento de control antes del acceso al carril de carga.
— Pasos a seguir por los ocupantes del VT, como, por ejemplo:

o Detener la marcha y el motor del VT.

o Apagar el equipamiento eléctrico.

o Inmovilizar el VT.

NAG-420
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o Descenso de la totalidad de los ocupantes del VT, sin excepcion.

— Pasos a seguir por el operador del abastecimiento, entre otros:

o Indicar a los ocupantes del VT a abastecer y a los demas transeuntes acerca
del descenso del VT y su ubicacién, y permanencia en un lugar seguro
durante la carga.

o Sefalar las acciones ante eventuales impedimentos de utilizaciéon de otros
carriles de carga o de los carriles de ingreso (colocacion de senalizaciones,
etc.).

o Verificar la inmovilidad y las condiciones seguras del VT, asi como la
vigencia de la habilitacion de su instalacion vehicular para uso de GNV, a
través de la oblea de vigencia de la habilitacién adherida al parabrisas.

o QOperar el abastecimiento de GNV (acople y desacople de la instalacion
vehicular, precauciones, etc.) en condiciones normales.

= Accionar en casos de contingencias.

NAG-420
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ANEXO B — DISTANCIAS DE SEGURIDAD, ALTURA DE TECHOS E ISLAS
MULTICOMBUSTIBLES — PROCEDIMIENTO BASADO EN EL ANALISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS

Este Anexo se aplica a todas aquellas EC que se encuentren habilitadas o pretendan
ser habilitadas para VT mayores de DIEZ (10) metros, y que requieran adecuar las
distancias de seguridad, o las alturas minimas de los techos, establecidas en la norma
NAG-418 y la Resolucion ENARGAS N.° 1-281/2008, o bien incorporar surtidores o
islas multicombustibles.

La EC debe presentar una nota firmada por el RT y el propietario (apoderado o
representante legal) ante el sujeto habilitador, acompafiada de la memoria descriptiva
del proyecto, que contenga, entre otros, y cuando corresponda lo siguiente:

o Informe y su fundamentacion, que contenga planos de planta, cortes y
vistas; planos de implantacion; y vias de circulacion.
o Analisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), que contemple sus comparativas;

el sustento tedrico-técnico; los emplazamientos especificos en funcién de la
fase de investigacion; las conclusiones obtenidas; y la normativa de
referencia utilizada para realizarlo. Ademas, toda otra normativa
internacional o de paises de reconocida trayectoria en el uso del GNV, que
contenga aplicaciones o implementaciones como la que se pretende
establecer.

o Metodologia de identificacién de peligros (What iffHAZOP/FMEA/Busqueda
bibliografica, u otro mecanismo contemplado en normas reconocidas).

o Analisis de consecuencias (Modelos de dispersion atmosférica/Explosion y
radiacion térmica/Modelos de mitigacion, entre otros).

o Andlisis de frecuencias (Histérico/Arbol de eventos/Arbol de falla/Eventos
externos, entre otros).

o Evaluacion de riesgos (Matrices/Curvas F-N, entre otras).

o Acciones de mitigacién, reduccion o prevencidon de riesgos, como

consecuencia de los estudios realizados, tales como la instalacion A Prueba
de Explosiones (APE) en proximidades de los surtidores de GNC; la
utilizacién de un surtidor por cara en la misma isla; valvulas del tipo break
away; golpe de pufio universal para toda la isla; valvula de choque al pie;
entre otros.

Tanto los valores de los riesgos individuales como de los riesgos sociales deben ser
evaluados en el area que rodea la EC, utilizando protocolos reconocidos para su
analisis y la certificacion de quien lo llevara adelante (por ejemplo: especialistas en
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“Identificacion de peligros y gestion de riesgos”; “Analistas de riesgo operacional”,
etc.).

Toda la documentacidon mencionada debe estar firmada por el RT, quien sera
responsable juntamente con el propietario de la EC por lo que en ella se suscribe,
durante toda la fase de proyecto y a lo largo de su ciclo de vida.

En caso de modificaciones posteriores, la EC debe realizar un nuevo andlisis de
riesgo.

Dentro de los DIEZ (10) dias habiles posteriores a la entrega de la documentacion,
esta debe ser revisada y, de corresponder, aprobada por el habilitador, y debe quedar
una copia en la EC, de manera que se encuentre a disposicién en caso de necesitar
controlar su cumplimiento en cada auditoria.
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ANEXO C — PROCEDIMIENTO BASADO EN EL ANALISIS DE RIESGO PARA
MODIFICAR LAS PRESIONES DE TRABAJO, DEL ALMACENAMIENTO Y DE
CARGA EN ESTACIONES CAUTIVAS

Este documento se aplica en todas aquellas EC cautivas que se encuentren
habilitadas por la norma NAG-420 y que requieran trabajar a mayores presiones que
las establecidas en la norma NAG-418.

Para ello se debe tener en cuenta la normativa vigente internacional (por ejemplo:
1ISO14469, 1SO11439, UNECE R110) y la de certificacion de los vehiculos, y/o sus
componentes.

La EC debe presentar una solicitud firmada por el RT y el propietario (apoderado o
representante legal) ante el sujeto habilitador, acompafiado de la memoria descriptiva
del proyecto, que contenga, entre otros, lo siguiente:

¢ Informe de la modificacion y adecuaciones por realizar, con la fundamentacion
de la necesidad de modificar las presiones maximas de trabajo u operacion.

e Sistema de caferias completo, listando equipos y accesorios; marcas;
modelos; presiones internas; de operacién, y maximas admisibles de cada uno
y los respectivos certificados (de los componentes sometidos a presién, cuando
corresponda).

¢ Analisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), que contemple sus comparativas; el
sustento tedrico-técnico; las conclusiones obtenidas y la normativa de
referencia utilizada para realizarlo.

¢ |dentificacion de peligros (What iff HAZOP/FMEA/Busqueda bibliografica, u otro
mecanismo contemplado en normas reconocidas).

¢ Andlisis de consecuencias (Modelos de dispersion atmosférica/Explosion y
radiacion térmica/Modelos de mitigacién, entre otros).

e Andlisis de frecuencias (Histérico/Arbol de eventos/Arbol de falla/Eventos
externos, entre otros).

e Evaluacion de riesgos (Matrices/Curvas F-N, entre otras).

e Acciones de mitigacién, reduccion o prevencion de riesgos, como consecuencia
de los estudios realizados

Tanto los valores de los riesgos individuales como de los riesgos sociales deben ser
evaluados en el area que rodea la EC, utilizando protocolos reconocidos para su
analisis y la certificacion de quien lo llevara adelante (por ejemplo: especialistas en

“Ildentificacion de peligros y gestion de riesgos”; “Analistas de riesgo operacional”,
etc.).
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Toda la documentacidon mencionada debe estar firmada por el RT, quien sera
responsable en forma solidaria con el propietario de la EC por lo que en ella se
suscribe, durante toda la fase de proyecto y a lo largo de su ciclo de vida.

En caso de modificaciones posteriores, la EC debe realizar un nuevo andlisis de
riesgo.

Dentro de los DIEZ (10) dias habiles posteriores a la entrega de la documentacion,
esta debe ser revisada y, de corresponder, aprobada por el habilitador, y debe quedar
una copia en la EC, de manera que se encuentre a disposicién en caso de necesitar
controlar su cumplimiento en cada auditoria.
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FORMULARIO PARA OBSERVACIONES

Observaciones propuestas sobre
NAG-420 “Requisitos para la ampliacion de habilitacién para la carga a vehiculos de transporte

pesado”
Empresa: Rep. Técnico:
Direccion: C.P. TEL.:
Pagina: Apartado: Parrafo:
Donde dice:
Se propone:
Fundamento de la propuesta:
Firma Aclaracion Cargo
NAG-420
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Véase el instructivo en la pdgina siguiente.

Instrucciones para completar el formulario de observaciones propuestas (uno por cada apartado

observado)

1. En el espacio identificado “Donde dice”, transcribir textualmente el parrafo correspondiente
del documento puesto en consulta.

2. En el espacio identificado “Se propone”, indicar el texto exacto que se sugiere.

3. En el espacio identificado “Fundamento de la propuesta”, se debe completar la

argumentaciéon que motiva la propuesta de modificacion, mencionando, en su caso, la bibliografia
técnica en que se sustente, que debe ser presentada en copia, o bien, detallando la experiencia en la
gue se basa.

4, Dirigir las observaciones al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636,
(C1008AAN) Ciudad Autéonoma de Buenos Aires.

5. Las observaciones relacionadas con el asunto normativo especificado en el formulario deben
ser remitidas al ENARGAS por medio de una nota dedicada exclusivamente a tal fin, adjuntando una
impresién doble faz, firmada en original del cuadro elaborado y la versién en soporte digital con
formato editable (Word).
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